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ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

ліцензіата до інвестиційної програми 

на 2015-2016 роки

 ПТМ "Володимир – Волинськтеплокомуненерго"
1. Загальна інформація про ліцензіата.

	Найменування ліцензіата
	 Володимир – Волинське підприємство теплових мереж  " Володимир – Волинськтеплокомунерго"

	Рік заснування
	1991р.

	Форма власності
	комунальна

	Місце знаходження
	44700, Волинська область, м. Володимир – Волинський вул. Сагайдачного,19

	Код за ЄДРПОУ
	05384488

	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада
	Директор —  Лисюк Роман Петрович

	Тел., факс, e-mail
	Т/ф ( 03342 ) 24597, vvptm@ukr.net

	Ліцензія на виробництво теплової енергії 

(№, дата видачі, строк дії)
	АД №041942  22.01.2013 р., з 22.12.2012 по 21.12.2017 р.

	Ліцензія на транспортування теплової енергії 

(№, дата видачі, строк дії)
	АД № 041943 , 22.01.2013 р., з 22.12.2012 по 21.12.2017 р.

	Ліцензія на постачання теплової енергії 

(№, дата видачі, строк дії)
	АД № 041944 , 22.01.2013 р., з22.12.2012 по 21.12.2017 р.

	Статутний капітал ліцензіата, тис. грн.
	2109,00

	Балансова вартість активів, тис. грн.
	18988,00

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн.
	 203,7

	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), тис. грн.
	0,00


2. Загальна інформація про інвестиційну програму.

	Цілі інвестиційної програми
	   Впровадження заходів які спрямовані на:
· зменшення витрат природного газу та електроенергії;

· оптимізація технологічних витрат та втрат теплової енергії;

· оновлення основних факторів;

· підвищення рівня організації виробництва , безпеки та охорони праці;

· забезпечення обліку енергетичних ресурсів.

Такі цілі повинні забезпечити і виконання робіт згідно робочих проектів:
1. Реконструкції котельні з заміною  пальників, автоматики безпеки та регулювання котлів по вул.. Старицького, 12 в м. Володимирі – Волинському.

2. Заміна насосів гарячого водопостачання з встановленням частотних перетворювачів по об"ектам підприємства теплових мереж "Володимир – Волинськтеплокомуненерго"
3.Реконструція теплового вводу житлового будинку №1 в влаштуванням індивідуаль-ного теплового пункту  на вул. Князя Олега в м. Володимирі – Волинському .

4. Влаштування вузлів обліку теплової енергії в багатоповерхових житлових будинках міста Володимира – Волинського 

	Строк реалізації інвестиційної програми
	 01.11.2014р. по 30.09.2015р.

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат 
	1. Проектно-кошторисна документація на “ Робочий проект на реконструкцію котельні з заміною пальників, автоматики безпеки та регулювання котлів по вул. Старицького,12 в м. Володимирі – Волинському " в наявності, проведено експертизу  проектно – кошто-рисної документації  в ДП “Укрдерж-будекспертизі” . 
2.Проектно кошторисна документація на " Робочий проект на заміну насосів гарячого водопостачання з встановленням частотних перетворювачів по об"єктах підприємствах теплових мереж " Володимир – Волинськ-теплокомуненрго"  в наявності, проведено експертизу проектно – кошторисної документації   в ДП “Укрдержбудекспертизі” 
3. Проектно -  кошторисна документація на " Робочий проект на реконструкцію теплового вводу житлового будинку №1 з влаштуванням індивідуального теплового пункту на вул.. Князя Олега в м. Володимирі – Волинському в наявності.
4.Проекти на влаштування вузлів обліку теплової енергії багатоповерхових житлових будинках знаходяться на стадії розробки.



	Головні етапи реалізації інвестиційної програми
	 1. Створення робочої групи  на підприємстві, яка буде займатися впровадження заходів по реалізації інвестиційної програми.
2.Придбання необхідних матеріалів для виконання робіт, які будуть виконуватися господарським способом підприємством "Володимир – Волинськтеплокомуненерго"
3.Проведення робіт згідно проектної документації.

4. Проведення режимно-налагоджувальних робіт.
5. Здача об"єктів реалізації інвестиційної програми в експлуатацію.


3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою.

	Загальний обсяг інвестицій, тис.грн.
	 1976,07

	Власні кошти
	 1976,07

	Позичкові кошти
	-

	Залучені кошти
	-

	Бюджетні кошти
	-

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій) :

	Заходи із зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	79

	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	21

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	0

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	0

	Інші заходи
	0


4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми.

	Чиста приведена вартість
	0

	Внутрішня норма дохідності
	0

	Дисконтний період окупності
	1

	Індекс прибутковості
	1


Керівник ліцензіата


_______________________

/Р.П. Лисюк/

М.
5. Пояснювальна записка.

5.1. Основні відомості про підприємство.


Згідно рішення виконавчого комітету Володимир – Волинської міської ради від 14.03.1991 року №125 «Про створення самостійного госпрозрахункового підприємства теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» та згідно рішення виконавчого комітету – Волинської міської ради від 16.08.2007 року №323 «Про доповнення рішення виконавчого комітету від 14.03.91 року №125» було створено у Володимирі – Волинському підприємство теплових мереж «Володимир – Волинськтеплокомуненерго» і передано з балансу державного підприємства «Волиньтеплокомуненерго» основні засоби згідно інвентаризаційної відомості на баланс підприємства теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуенерго».Державна реєстрація ( перереєстрація) підприємства була проведена згідно рішення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради від 17.09.1992 року №280.


Володимир-Волинське підприємство теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» засноване на міській комунальній власності м. Володимир - Волинського Волинської області, підпорядковане Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Володимир-Волинської міської Ради.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та в управлінні Державного казначейства України, печатку з найменуванням підприємства, штампи, фірмовий бланк та іншу атрибутику юридичної особи, може виступати від свого імені, укладати договори, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в усіх судових інстанціях.

Підприємство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях в межах закріпленого за ним майна згідно з діючим законодавством України.

Головним завданням підприємства є виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (забезпечення комунальними послугами - гаряча вода та опалення);

Крім того, предметом діяльності підприємства є :

1.Монтаж технологічного устаткування.

2.Монтаж систем опалення, котелень, тепло пунктів, приладів обліку енергоносіїв.

3.Монтаж теплотехнічного обладнання.

4.Виконання пусконалагоджувальних котлів (парові та водогрійні котли)

5.Монтаж внутрішніх інженерних мереж , систем, приладів і засобів вимірювання :водопроводу та каналізації, опалення, автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів.

6.Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем , споруд, приладів і засобів вимірювання : водопостачання, каналізації, теплових та гарячого водопостачання.

7.Ремонт та обслуговування теплових мереж, теплових камер, арматури.

8. Ремонт та обслуговування технологічного обрання.

9. Монтаж, наладка, ремонт газового обладнання та електрообладнання котельних і центральних теплових пунктів.

10. Штукатурні роботи.

11. Малярні роботи.
   12. Внутрішні перевезення вантажів автомобільним транспортом.

   13. Розподіл холодної води підвищувальним обладнанням (насосами) до мешканців квартир.

   14. Участь у прийомі об'єктів теплопостачання до комунальної власності територіальної громади міста Володимира-Волинського та прийом на баланс підприємства переданих об'єктів.

  15. Розробка перспективних планів розвитку теплопостачання міста, підготовка і видача технічних умов та технічний нагляд за будівництвом об'єктів теплопостачання і використання теплової енергії.
       16. Інші види діяльності, не заборонені законом.
5.2. Організаційна структура підприємства.

Керівництво ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Володимира-Волинського.

Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів.

До апарату управління функціональними підрозділами відносяться  заступник директора з загальних питань та головні спеціалісти із підпорядкованими їм відділами та підрозділами . Так, на даний час на підприємстві є :

- головний інженер;
-
заступник директора з загальних питань ;

- головний бухгалтер;

-
головний економіст;
- головний енергетик;

Відповідно до затвердженої організаційної структури ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго», головному бухгалтеру підпорядковується бухгалтерія.

Головному економісту підпорядковується планово-економічний відділ ( в складі економіста з праці та економіста зі збуту), який призначений для розробки стратегічних планів розвитку підприємства, прийняття участі та допомозі в реалізації різних проектів та програм по енергозбереженню, складання калькуляцій та надання звітності.

Заступнику директора з загальних питань підпорядковується відділ збуту.
Керівництво виробничими підрозділами здійснює головний інженер підприємства.

Основними виробничими підрозділами є служба головного енергетика, виробничо-технічний відділ та 6 дільниці, які займаються виробництвом та транспортуванням теплової енергії споживачам.

До основних функцій і обов’язків виробничих підрозділів входить виробництво та розподіл теплової енергії для житлового фонду міста, а також на потреби комунальної сфери, зокрема забезпечення безперебійного виробництва теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря, раціональне використання устаткування котельних, ЦТП, ТП і теплових мереж; розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з підвищення надійності роботи котельного устаткування, зниження втрат теплової енергії, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення простоїв устаткування; контроль дотримання установлених лімітів та питомих норм витрат палива, електроенергії і води, своєчасну оплату використаної теплової енергії споживачами, а також організація впровадження нової техніки і передової технології виробництва, реконструкція діючих об’єктів, своєчасної та якісної підготовки котельних, ЦТП і теплових мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Для  забезпечення  нормального  функціонування  виробничих дільниць,  підприємство  має у своєму складі:

•
допоміжну дільницю , в тому числі авто гараж та аварійно-диспетчерська служба.

•дільниця «Сервісний центр»;

Також на підприємстві є структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані директору підприємства, а саме: служба охорони праці, відділ кадрів, відділ матеріально-технічного постачання, юрисконсульт.

Завданням юрисконсульту є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне додержання вимог нормативно-правових актів законодавства та інших нормативних документів підприємства. Також  подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства, укладає договори на надання послуг, проводить заходи по відшкодуванню боргів, укладає договори реструктуризації заборгованості, здійснює судове провадження позовів до найбільших боржників та ін.

5.3. Характеристика системи теплопостачання.


Основним постачальником теплової енергії в місті Володимир-Волинський є Володимир-Волинське підприємство теплових мереж « Володимир-Волинськтеплокомуненерго» , яке забезпечує 80 % загальноміського обсягу теплопостачання. Теплопостачання здійснюється від 21 котельні  та 4-х паливних, сумарною теплопродуктивністю 73,8 Гкал/год. Постачання гарячої води проводиться від 10 котельних сумарною теплопродуктивністю 48,9 Гкал/год, 4-х ЦТП та двох бойлерних.. Система централізованого теплопостачання Володимир-Волинського підприємство теплових мереж            « Володимир-Волинськтеплокомуненерго» працює по температурному графіку 95-70 ºС. Вид палива який використовується  - природний газ. Загальна довжина теплових мереж в двотрубному обчисленні складає 19,8 км і прокладена, переважно, в непрохідних каналах із сталевих труб з теплоізоляцією мінераловатними матами. Частина теплових мереж , а саме 33,9%, - безканальна прокладка зі сталевих попередньо ізольованих трубопроводів  .


Теплова енергія на потреби опалення подається цілодобово протягом опалювального періоду. Гаряче водопостачання (ГВП) забезпечується цілорічно за графіком 3 доби на тиждень ( 1 доба по 6 год. і 2 доби по 17 год.).


Ефективність системи теплопостачання міста в значній мірі залежить від стану котелень  підприємства, обладнання та теплових мереж. Відповідно до Закону України “ Про енергозбереження “ №74/94 -ВР від 01.07.1994 р. та Закону України “ Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014роки” №1869-IV від 24.06.2004 р. на котельнях підприємства впроваджуються енергоощадні заходи, а саме : встановлено прилади частотного регулювання на насосне обладнання, частково проведено заміну насосного обладнання на менш енергоємне, частково проведена заміна трубопроводів на попередньо ізольовані з безканальною прокладною, а також впроваджуються інші мало затратні заходи. Рівень оснащеності джерел тепла технологічним обліком теплової енергії складає 100 %, споживачів - близько 25 %.


Переважна кількість котелень підприємства обладнані котлами вітчизняного виробництва, а одна котельня котлами імпортного виробництва. Основний тип котлів, що використовуються на підприємстві, це водогрійні котли різних типів.  Всі котли підприємства обладнані автоматикою безпеки. Технічний стан  обладнання котелень знаходиться в задовільному стані. Виробництво теплової енергії здійснюється в основному водогрійними котлами, більшість з яких експлуатується понад 20 років.
5.4. Причини, що обумовлюють необхідність реконструкції та модернізації обладнання джерел та систем центрального теплопостачання міста Володимир-Волинського.


На даний час основними проблемами централізованого теплопостачання міста Володимир-Волинського є: 

· Експлуатація морально застарілого та фізично зношеного обладнання котелень; 

· Розбалансованість гідравлічного режиму теплових мереж; 

· Великі втрати теплової енергії  при її транспортуванні;

· Невідповідність між продуктивністю встановленого обладнання на котельнях та поточними потребами споживачів;

· Надмірне споживання електроенергії на окремих об’єктах; 

· Низький рівень автоматизації у всій послідовності технології виробництва, транспорту, споживання теплоенергії;

· Відсутність моніторингової системи спостереження за технологією виробництва та транспортування теплової енергії;

· Незадовільний технічний стан значної кількості теплових мереж (будівельної частини, теплоізоляції, трубопроводів);

· Незадовільний стан внутрішньо-будинкових систем центрального опалення (засміченість, непрацездатність запірної та відсутність регулюючої арматури);

· Відсутність 100 % оснащення споживачів приладами обліку теплової енергії;

· Залежність споживача в отриманні якісних послуг від дисципліни платників (співспоживачів).

· Висока вартість палива.


Відповідно до “ Схеми теплопостачання м. Володимир-Волинського ” підприємство планує впроваджувати наступні заходи, а саме :

1)Реконструкція котельні з заміною пальників, автоматики безпеки та регулювання котлів по вул. Старицького, 12
В котельні, яка знаходиться за адресою вул. Старицького, 12 встановлено 2 котли КВГ-7,56Г, які експлуатуються з 1987 року.

Спалювання природного газу здійснюється за допомогою пальників середнього тиску. Недоліком експлуатації пальників є недостатня ефективність спалювання природного газу у  всіх діапазонах теплового навантаження .

В котельні експлуатується автоматика "Контур", яка є морально застарілою і не забезпечує автоматичного регулювання процесу спалювання газоподібного палива внаслідок чого спостерігається значні перевитрати електроенергії і частково природного газу.
2)Заміна насосів гарячого водопостачання по об’єктах підприємства теплових мереж "Володимир-Волинськтеплокомуненерго"

  На даний час на котельнях підприємства ПТМ "Володимир – Волинськтеплокомуненерго" подача гарячої води здійснюється консольними насосами старих модифікацій. Насоси встановлені в 1987 -2003 роках.

Регулювання подачі гарячої води за допомогою встановлених засувок на вихідних лініях не дають ефекту, так як дроселювання не дає відчутної економії електроенергії. На підприємстві на цих котельних на насосах гарячої води не застосовують частотні перетворювачі, а іншого способу при експлуатації насосів регулювати подачу гарячої води в котельні в залежності від розбору її споживачами не існує.
Під вплив проекту підпадає 6 об"єктів  ПТМ " Володимир – Волинськтеплокомуненерго". Підлягає заміні 12 насосів для яких давно пройшов кінцевий термін експлуатації , які мають неефективні техніко – економічні показники.

Застосування частотного регулювання на 6 котельнях підприємство вирішить проблему експлуатації систем гарячого постачання в залежності від не рівномірного розбору гарячої води на протязі доби та приведе до значної економії електроенергії.
3)Реконструкція теплового вводу житлового будинку №1 по вул. Князя Олега з влаштуванням індивідуального теплового пункту на вул. Князя Олега в м. Володимирі – Волинському

На даний час гаряче водопостачання жителів будинку №1 по вул. Князя Олега здійснюється від бойлерної розташованої в підвальному приміщенні споруди технікуму, що знаходиться за адресою вул. Генерала Шухевича,27.

Внаслідок постійного підтоплення цього приміщення каналізаційними та дощовими стоками обладнання знаходиться в аварійному стані , крім того вказана бойлерна знаходиться на значній відстані від житлового будинку.

Термін експлуатації устаткування складає більше 13 років.

Влаштування індивідуального теплового пункту безпосередньо в будинку №1 по вул. Князя Олега дасть можливість:

1. Зменшити споживання електроенергії.

2. Зменшити втрати теплової енергії за рахунок відмови від використання частини теплових мереж.

3. Встановити сучасне високоефективне обладнання.
4) Влаштування вузлів обліку теплової енергії в 12-ти багатоквартирних будинках.

Враховуючи необхідність оснащення житлового фонду приладами обліку теплової енергії та впровадження проектів спрямованих на енергозбереження, підприємством розробляється проектно-кошторисна документація на влаштування вузлів обліку теплової енергії в 12-ти будинках. Це дасть змогу визначити фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах, оскільки джерела теплової енергії забезпечені технологічним обліком теплової енергії. 

Внаслідок влаштування вузлів обліку очікується також зацікавленість мешканцями до впровадження заходів з економії спожитої теплової енергії (встановлення віконних конструкції, утеплення зовнішніх стін будинку, утеплення підвалів, горищ, місць загального користування).

Проектом передбачено проведення монтажних робіт з встановлення сучасних приладів обліку тепла з ультразвуковими витратомірами.

Вартість даного заходу складає 505,13 тис. грн.
Економічний ефект від впровадження даних заходів в рік запровадження заходів буде відсутній.

В перспективі захід буде стимулювати мешканців будинку оптимізувати  споживання теплової енергії , що приведе до зменшення витрати природного газу







      Додаток 7

                                                                                        до Порядку розроблення 

                                                                                       та затвердження інвестиційних програм

                                                                                       суб”єктів господарювання у сфері  

                                                                                       теплопостачання

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

об'єктів теплопостачання

Володимир-Волинського підприємства теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго»

станом на 01 серпня 2014 року

	№ з/п


	Найменування та характеристика об»єктів теплопостачання
	Одиниця виміру
	Показник

	
	
	
	загальний
	з них аварійні

	          1.Виробництво теплової енергії

	1


	Джерело теплової енергії

	1.1


	Загальна кількість котельних, з них
	шт.
	21
	0

	
	потужність до 3 Гкал/год
	шт.
	11
	0

	
	потужність від  3 до 20 Гкал/год
	шт.
	10
	0

	
	потужність від 20 до 100 Гкал/год
	шт.
	0
	0

	
	потужність 100 Гкал/год
	шт.
	0
	0

	
	дахових
	шт.
	0
	0

	1.2


	Загальна установлена потужність котелень, з них:
	Гкал/год
	73,607
	0

	
	потужність до 3 Гкал/год
	Гкал/год
	18,031
	0

	
	потужність від  3 до 20 Гкал/год
	Гкал/год
	55,576
	0

	
	потужність від 20 до 100 Гкал/год
	Гкал/год
	0
	0

	
	потужність 100 Гкал/год
	Гкал/год
	0
	0

	
	дахових
	Гкал/год
	0
	0

	1.3


	Середнє навантаження котелень:
	
	
	

	
	у неопалювальний період
	Гкал/год
	3,4
	0

	
	у зимовий період
	Гкал/год
	14,680
	0

	1.4


	Річний обсяг відпуску теплової енергії
	Гкал
	64594
	0

	2
	Котли та хвостові поверхні нагріву

	2.1


	Загальна кцількість котлів
	шт
	86
	0

	2.1.1


	за видом теплоносія, з них:
	шт
	86
	0

	
	водогрійних з КПД менше 86%
	шт
	28
	0

	
	водогрійних з КПД більше 86%
	шт
	57
	0

	
	парових з КПД пенше 89%
	шт
	1
	0

	
	парових з КПД більше 89%
	шт
	0
	0

	2.1.2


	за видом палива, з низ:
	
	
	

	
	на газоподібному паливі
	шт
	86
	0

	
	на твердому паливі
	шт
	0
	0

	
	на рідкому паливі
	шт
	0
	0

	2.2


	Використання установлених виробничих потужностей котлів:
	
	
	

	
	у неопалюючий період
	шт
	17
	0

	
	у зимовий період
	шт
	78
	0

	2.3


	Загальна кількість економайзерів
	шт
	0
	0

	3
	Газоповітряний тракт, димові труби,очистка димових газів

	3.1


	Загальна кількість тягодуттєвиї установок, з них:
	шт
	12
	0

	
	димососів
	шт
	9
	0

	
	дуттєвих вентиляторів(установлених окремо)
	шт
	3
	0

	3.2


	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок
	кВт
	115,45
	0

	3.3


	Загальна кількість золошлакоутворювачів
	шт
	0
	0

	3.4


	Загальна кількість димових труб, з них:
	
	25
	0

	
	сталевих
	шт
	19
	0

	
	цегляних та/або залізобетонних
	шт
	6
	0

	4
	Допоміжне обладнанн

	4.1


	загальна кількість деараторних установок
	шт
	0
	0

	4.2


	загальна кількість водопідігрівальних установок
	шт
	20
	0

	4.3


	загальна кількість  баків збору конденсату
	шт
	0
	0

	4.4


	загальна кількість  насосів з них:
	шт
	127
	0

	
	живильних
	шт
	1
	0

	
	мережних
	шт
	55
	0

	
	підживлювальних
	шт
	22
	0

	
	конденсаційних 
	шт
	0
	0

	
	рециркуляційних
	шт
	11
	0

	
	Насосів гарячого водопостачання (ГВП)
	шт
	23
	0

	
	циркуляційних(ГВП)
	шт
	15
	0

	4.5


	Загальна  установлена потужність  насосів
	кВт
	1299
	0

	5
	Водопідготовка і водно — хімічний режим

	5.1


	Загальна кількість  водопідготовчих установок
	шт
	17
	0

	5.2


	Загальна кількість  насосів  у складі водопідготовчих установок
	шт
	3
	0

	5.3


	Загальна установлена потужність насосів
	шт
	5,9
	0

	6
	Електропостачання та електротехнічні пристрої

	6.1


	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:
	шт
	39
	0

	
	прямого включення
	шт
	14
	0

	
	трансформаторного включення
	шт
	25
	0

	6.2


	Загальна кількість  точок о,ліку електричної енергії об”єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)
	шт
	0
	0

	6.3


	Загальна кількість  трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВт:
	шт
	0
	0

	
	потужність до 630 вКА
	шт
	0
	0

	
	потужність понад  630 кВА
	шт
	0
	2

	6.4


	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
	
	
	

	
	у неопалювальний період
	%
	4
	0

	
	у зимовий період
	%
	96
	0

	7
	Автоматизація

	7.1


	Загальна кількість автоматизованих  котелень, у тому числі
	шт
	4
	0

	
	з повною  автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)
	шт
	0
	0

	
	з частковою автоматизацією
	шт
	4
	8

	7.2


	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого  процесу
	шт
	4
	0

	8
	Прилади обліку теплової енергії

	8.1


	Загальна кількість  приладів обліку теплової енергії
	шт
	70
	0

	
	на джерелах  теплопостачання
	шт
	21
	0

	
	комерційного (у споживача)
	шт
	49
	0

	8.2


	Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання
	%
	100
	0

	8.3


	Забезпеченість приладами комерційного обліку
	%
	25,2
	0

	8.4


	Загальна кількість  приладів комерційного  обліку, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі:
	шт
	147
	0

	
	на джерелах теплопостачання
	шт
	0
	0

	
	комерційного обліку
	шт
	147
	0

	9
	Транспортні засоби

	9.1


	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів у  тому числі:
	шт
	5
	0

	
	спецтехніки
	шт
	1
	0

	
	вантажних автомобілів
	шт
	4
	0

	
	легкових автомобілів
	шт
	0
	0

	10
	Будівлі та споруди виробничого призначення

	
	Загальна кількість
	шт
	20
	0

	
	ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії

	11
	Магістральні теплові мережі
	
	
	

	11.1


	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:
	км
	1,93
	0

	
	підземних канальних
	км
	1,47
	0

	
	підземних безканальних
	км
	0,07
	0

	
	надземних
	км
	0,39
	0

	11.2


	Загальна кількість  теплових камер
	шт
	27
	0

	12
	Місцеві (розподільчі) мережі
	
	
	

	12.1


	Протяжність  місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:
	км
	13,05
	0

	
	підземних
	км
	12,99
	0

	
	надземних
	км
	  0,06
	0

	12.2


	Загальна кількість теплових камер
	шт
	122
	0

	13
	Мережі  гарячого  водопостачання 
	
	
	

	13.1


	Протяжність  мереж ГВП з них :
	км
	4,83
	0

	
	підземних
	км
	4,77
	0

	
	надземних
	км
	0,06
	0

	14
	Центральні теплові пункти (ЦТП)

	
	Загальна кількість  ЦТП
	шт
	4
	0

	15
	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)

	
	Загальна кількість ІТП
	шт
	2
	0

	16
	Обладнання ЦТП та ІТП

	16.1


	Загальна кількість водопідігрівальних установок
	шт
	7
	0

	16.2


	Загальна кількість баків акумуляторів гарячої води
	шт
	0
	0

	16.3 


	Загальна кількість  насосів , з них:
	шт
	25
	15

	
	підживлювальних
	шт


	0
	0

	
	Насосів ГВП
	шт
	12
	0

	
	циркуляційних (ГВП)
	шт
	13
	0

	16.4


	Загальна установлена потужність насосів
	кВт
	157,8
	0

	17
	Електропостачання та системи управління
	
	
	

	17.1


	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії
	шт
	6
	0

	17.2


	Загальна кількість системи автоматизації та контролю,у  тому числі:
	шт
	3
	0

	
	систем автоматичного погодного регулювання подачі  теплоносія
	шт
	3
	0

	17.3


	Загальна кількість  систем  диспетчерського управління та телемеханіки
	шт
	0
	0

	18
	Прилади обліку теплової енергії і  лічильник ГВП
	
	
	

	18.1


	Загальна кількість  приладів  обліку теплової енергії на ЦТП
	шт
	0
	0

	18.2


	Загальна кількість лічильників ГВП з них:
	шт
	1
	0

	
	на ЦТП
	шт
	0
	0

	
	у споживачів (у будинках)
	шт
	1
	0

	18.3


	Забезпеченість  приладів обліку теплової енергії на ЦТП
	%
	0
	0

	18.4


	Забезпеченість  лічильниками ГВП, з них:
	%
	0,76
	0

	
	на ЦТП
	
	0
	0

	
	у споживачів (у будинках)
	%
	0,8
	0

	18.5


	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що  необхідно встановити до 100% оснащеності
	шт
	9
	0

	18.6


	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100% оснащеності у тому числі:
	шт
	130
	0

	
	на ЦТП
	шт
	8
	0

	
	у споживачів (у будинках)
	шт
	122
	0

	19
	Транспортні засоби 

	19.1


	Загальна кількість  спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів з них:
	шт
	2
	0

	
	спецтехніки
	шт
	1
	0

	
	вантажних автомобілів
	шт
	1
	0

	
	легкових автомобілів
	шт
	0
	0

	20
	Будівлі та споруди виробничого призначення

	
	Загальна кількість
	шт
	5
	0

	21
	Опалювальна площа
	тис кв м
	456,2
	0

	22
	Забезпечення гарячою водою
	тис жителів


	7,933
	0

	23
	Приєднане навантаження за категоріями:

	
	населення
	Гкал/год
	27,434
	0

	
	бюджетні установи
	Гкал/год
	10,119
	0

	
	інші
	Гкал/год
	1,377
	0

	24
	Фактичні річні втрати теплової енергії
	тис Гкал
	5,027
	0

	
	
	%
	7,9
	0


Техніко-економічні  обгрунтування проекту

“ Робочий проект на реконструкцію котельні з заміною пальників, автоматики безпеки та регулювання котлів по вул. Старицького,12"  
Робочий проект на реконструкцію котельні з заміною пальників, автоматики безпеки та регулювання котлів по вул. Старицького,12 в м. Володимирі – Волинському "  .
розроблений для впровадження в м. Володимир – Волинському Волинської області з населенням 36 тис. чол.. на підприємстві теплових мереж " Володимир - Волинськтеплокомуненерго", яке надає послуги з теплопостачання юридичним та фізичним особам в т.ч.  надає послуги по опаленню та гарячому водопостачанні – 2553 жителям багатоповерхових будинків, здійснює теплопостачання 5 закладам бюджетної сфери та 27 іншим юридичним споживачам

 В результаті впровадження проекту на котельні по вул.. Старицького. 12 буде встановлене частотне регулювання
 на  2- ох димососах, 2 – ох вентиляторах та замінено пальники на двох котлах КВГ – 7,56Г.
Результатом впровадження проекту стане значна економія електроенергії природного газу та зменшення навантаження при визначенні вартості послуг із централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення та юридичних осіб.

"Робочий проект  на реконструкцію котельні з зміною пальників, автоматики безпеки та регулювання котлів по вул. Старицького,12" відповідає завданням Загальнодержавної, регіональної та місцевої програми реформування та розвитку житлово – комунального господарства та відповідає Стратегічному плану розвитку міста Володимира – Волинського.

Мета проекту:

Зменшити споживання природного газу та електроенергії на підприємстві при наданні послуг населенню та юридичним особам з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Завдання проекту:

Провести встановлення частотного регулювання та заміну пальників на струменеві – нішеві на котельні по вул. Старицького
,12

Комплексність вирішення проблеми:

Одночасно вирішуються проблеми зменшення витрат електроенергії, природного газу, модернізація систем автоматики та забезпечення степені надійності та безаварійності роботи котелень підприємства та оновлення основних засобів на котельні
.
Короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту:

Після реалізації проекту зменшиться кількість споживання природного газу, електроенергії котельнею, яка знаходиться за адресою вул.. Старицького, 12.
Інноваційна складова проекту ( новизна підходу до вирішення проблем)
На даний час на котельні. Яка знаходиться по вул. Старицького,12 спалювання природного газу здійснюється за допомогою подових пальників, які експлуатуються з 1987 року.

Регулювання подачі повітря в топки котлів та регулювання тяги здійснюється за допомогою дросельних апаратів, в результаті чого спостерігається значна перевитрата електроенергії.

Застосування струменеві – нішевих пальників дозволить з економити  значну кількість природного газу, електроенергії , заміна автоматики підвищить надійність роботи котельні.

Техніко – економічні показники проекту.
Під проектний вплив проекту підпадає котельня ПТМ " Володимир – Волинськтеплокомуненерго" , яка знаходиться по вул. Старицького, 12.

На котельні встановлено 2 котли КВГ – 7,56 Г. Потужність двигунів димососів складає – 22 кВт, двигунів вентиляторів – 15кВт.
Кількість пальників, що підлягають заміні – 6 одиниць.

Фактична втрата двигуного газу який йде на потреби опалення та гарячого водопостачання котелень в рік складає – 1800м³/ рік, що складає 18% від всієї потреби природного газу на підприємстві.

Фактичне споживання електричної енергії по котельні Старицького.12 в рік складає 294 960 тис кВт,  що складає 16% від затраченої втрати електроенергії на підприємстві.
Загальна потужність робочих двигунів димососів та вентиляторів, на яких буде встановлена частотне регулювання, 74 кВт. 

Вартість проекту – 1 231,73 грн. ( з ПДВ )

Розрахунок економії енергоресурсів в натуральному та грошовому вимірі.

Фактична кількість природного газу що використовується на котельні в рік 1800 тис. м³ .

Загальна потужність електродвигунів димососу та вентилятора одного котла КВГ – 7,57 Г – 37кВт. /год.

Кількість діб опалювального сезону для м. Володимира – Волинського-188.

Кількість годин опалювального періоду для міста Володимира – Волинського – 188*24 = 4512год.

Кількість годин подачі гарячої води в літній ( ремонтний період) 

N = n*23*17,5= 5 * 23*17,5 =2012 год.,

де n – кількість днів подачі гарячої води в тиждень

23 – кількість тижнів подачі гарячої води в літній період 

17,5 – кількість годин подачі гарячої води на добу

Кількість годин роботи одного котла в опалювальний період – 4512 год.
Кількість годин роботи другого котла в опалювальний період – 168 год.

Економія електроенергії в опалювальний період – 04*37(4512+168) = 69264 кВт/год.

Економія електроенергії в  не опалювальний період – 04*37*2012=29778 кВт/год.

Всього економія електроенергії в рік – 69264=29778=99042 кВт. 

Економія природного газу – 0,02 *1800=36тис.

В грошовому виразі економія енергоресурсів складе – 99042 *1,19*1,2+36*2684,8=141432+96653=238085грн., де 
1,19 – вартість 1 кВт. в грн.. без ПДВ

Термін окупності проекту складе - 1 231,73  / 238085,00=5,2роки

Техніко-економічні  обгрунтування проекту
"Робочий проект на заміну насосів гарячого водопостачання з встановленням частотних перетворювачів по об"єктах підприємствах теплових мереж " Володимир – Волинськтеплокомуненерго"
Робочий проект на заміну насосів гарячого водопостачання з встановленням частотних перетворювачів по об"єктах підприємствах теплових мереж " Володимир – Волинськтнплокомуненерго" розділений для котелень, які знаходяться по вул. Луцька 103К, Ковельська 106К, Луцька 146К, Шевченка 73К, Ак. Глушкова 36К.
Термін експлуатації їх на більшості котелень складає 27-36 років.

Передбачається заміна існуючих насосів серії К  на сучасні насоси Golpeda, типу МХН з запровадженням частотного регулювання.

Результатом запровадження проекту стане значна економія електроенергії, у зв’язку з нерівномірним графіком споживання гарячої води споживачами протягом доби.
Мета проекту:

Зменшити споживання  електроенергії на підприємстві при наданні послуг населенню та юридичним особам гарячого водопостачання.

Завдання проекту:

Провести заміну насосів (оновлення основних засобів) з встановленням частотного регулювання роботи цих насосів.
Вартість проекту:  404,11 тис. грн.

Техніко – економічні показники проекту.

Інформація про існуючі насоси  на котельнях підприємства, які здійснюють подачу гарячої води споживачам:
	№п/п
	Назва (адреса)

котельні
	Тип (марка) насосів,

що заново 

проектуються для 
встановлення вкотельнях
	Потужність,
кВт
	Примітка

	1
	Ковельська, 106К
	МХН-Е 1604
	4.0
	

	2
	Луцька, 103К
	МХН-Е 1604
	4.0
	

	3
	Шевченка, 73К
	МХН-Е 404
	1.5
	

	4
	Луцька, 146К
	МХН-Е 404
	1.5
	

	5
	Ак.Глушкова, 36К
	
	
	Передбачено встановити лише частотні перетворювачі


Передбачається встановити насоси з такими показниками:
	№п/п
	Назва (адреса)

котельні
	Тип (марка)

насосів, які

встановлені на 

котельнях
	Рік 

встанов-

лення
	Кількість
	Потужність,

кВт
	Примітка

	1
	Ковельська, 106К
	3к-9
	1978
	2
	7,5
	

	2
	Луцька,103К
	К45/30
К80-65-160
	1983
1997
	1
1
	7,5
7,5
	

	3
	Шевченка,73К
	К20/30
	2003
	2
	7,5
	

	4
	Луцька,146К
	К45/55А
45/30
	1987
1987
	1
1
	11
7,5
	

	5
	Ак.Глушкова, 36К
	К80-65-160
	2008
	2
	7,5
	


Розрахунок економії енергоресурсів в натуральному та грошовому вимірі при заміні насосів гарячого водопостачання з встановленням частотних перетворювачів на об'єктах підприємства теплових мереж 
" Володимир – Волинськтеплокомуненерго"
Загальна потужність насосів, які встановлені на даний час і експлуатуються на котельнях, де буде проведена заміна насосів – 33,5 кВт.
Загальна  потужність насосів гарячого водопостачання, які будуть експлуатуватись з встановленням частотних перетворювачів після впровадження проекту – 18,5 кВт.
Загальна потужність насосів, які будуть експлуатуватись після заміни існуючих насосів гарячого водопостачання на котельнях ПТМ "Володимир-Волинськтеплокомуненерго" – 11 кВт.

Кількість годин подачі гарячої води в рік по підприємству при режимі подачі води 5 днів на тиждень:

· Кількість днів подачі гарячої води в місяць – 20 днів.
· Кількість годин подачі гарячої води в день – 13 годин.

· Кількість годин подачі гарячої води в рік – 20х11х13=2860 годин.
Визначаємо економію електроенергії при заміні насосів гарячого

водопостачання:

2860( 33,5-11 ) = 64 350 кВт/год.
Визначаємо економію електроенергії в рік при встановленні частотних перетворювачів:
( 11+7,5 )х0,3х2860=15 873 кВт/год.

Загальна економія електроенергії в рік при заміні насосів гарячого водопостачання з встановленням частотних перетворювачів:

64 350+15 873=80 223 кВт/год.

Економія електроенергії в рік при заміні насосів гарячого водопостачання з встановленням частотних перетворювачів в грошовому виразі складе:

1,19х1,2х80 223=114 718,89 грн., де 1,19 вартість 1кВт/год без ПДВ.

Термін окупності проекту складає: 

404110/114 718,89= 3,5 роки.

Техніко-економічні  обгрунтування проекту

"Робочий проект на реконструцію теплового вводу житлового будинку №1 з влаштуванням індивідуального теплового пункту  на вул. Князя Олега в м. Володимирі – Волинському"
На даний час гаряче водопостачання жителів будинку №1 по вул. Князя Олега здійснюється від бойлерної розташованої в підвальному приміщенні споруди технікуму, що знаходиться за адресою вул. Генерала Шухевича,27.

Внаслідок постійного підтоплення цього приміщення каналізаційними та дощовими стоками обладнання знаходиться в аварійному стані , крім того вказана бойлерна знаходиться на значній відстані від житлового будинку.

Термін експлуатації устаткування складає більше …… років.

Влаштування індивідуального теплового пункту безпосередньо в будинку №1 по вул. Князя Олега дасть можливість:

1. Зменшити споживання електроенергії.

2. Зменшити втрати теплової енергії за рахунок відмови від використання частини теплових мереж.

3. Встановити сучасне високоефективне обладнання.

Кошторисна вартість проекту – 230,306 тис. грн.
Розрахунок економії енергоресурсів:
Загальна потужність насосів, яка встановлена на даний час в бойлерній по вул. Генерала Шухевича – 2,2 кВт.

Загальна потужність насосів, яка буде в тепловому пункті  житлового будинку №1 по вул. Князя Олега – 08, кВт.

Визначаємо кількість подачі гарячої води в рік по підприємству при режимі подачі гарячої води 5 днів на тиждень:

· Кількість днів подачі гарячої води – 20 днів
· Кількість годин подачі гарячої води в день – 13 годин.

· Кількість годин подачі гарячої води в рік – 20х11х13=2860 годин.

Економія електроенергії при заміні насосів гарячого водопостачання 

2860х( 2,2-0,8 ) = 4004 кВт/рік

Визначаємо втрати тепла при транспортуванні гарячої води від бойлерної до житлового будинку №1 по  вул. Князя Олега:
· діаметр трубопроводів  Ø 125 – 128 п. м. 
· діаметр трубопроводів  Ø 100 – 128 п. м. 
Втрати теплової енергії складуть:

· для подаючого трубопроводу Ø 125 – 176х128х2860 = 55,4 Гкал.

· для трубопроводу Ø 100 – 143х128х2860 = 45,01 Гкал., де
176 Вт. – втрати тепла 1 п.м. трубопроводу д.125

143 Вт. -  втрати  тепла 1 п.м. трубопроводу д.100 

128 – довжина трубопроводів теплової мереж, п.м.
Всього втрати теплової енергії складуть 55,4х 45,01 = 100,4 Гкал/рік.

В грошовому виразі економія за рахунок зменшення витрати енергоресурсів складе:
4004х1,19х1,2+100,4х1233,3 = 128 941,02 грн. де
1,19- вартість 1 кВт год., грн.. (без ПДВ)

1233,3 – вартість 1 Гкал. грн. (з ПДВ)

Термін окупності проекту складе: 

230306/128 941,02 = 1,8 роки.






Додаток  8

до Порядку розроблення, 

погодження та затвердження

інвестиційних програм

суб’єктів господарювання

у сфері теплопостачання 
ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, Лисюк Роман Петрович, при наданні даних до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за   допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата. 
___________________________                                                 “____”________________ 20___ року              

                    (підпис)                                                                                                   (дата)                                                                                                                                                                                 
_______Директор__________                                                    ________Р.П.Лисюк________

(посада посадової особи ліцензіата)                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)
